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Sammanfattning

Berakning av byggnadens arliga energianvandning samt den totala arliga
energianvandningen har utforts for byggnaden.

Den enligt Boverkets BBR 29 primarenergital beréaknades till 94,15 Wh/m?2 Atemp och ar for
bostaden. Byggnaden uppfyller darmed krav enligt BBR 29 om priméarenergital lagre an
95 kWh/m?2 Atemp, &r. Genomsnittlig varmegenomgangskoefficient U-vardet for hela
klimatskalet hos byggnaden beréknades till 0,19 W/(m2K) dar kravet ar 0,30 W/(m2K).

Ovre gransvarde
(inklusive tillagg
for uteluftsfléde)

Byggnadens primarenergital [kWh/m? Aemp och ar] 95 94,15
Genomsnittlig varmegenomgangskoefficient 0,30 0,19
[W/m?, K]

Metod & Avgréansning

Rapportens presenterade varden pa beraknad arsenergianvandning &r en prognos. Den
faktiska arsenergianvandningen for byggnaden kan avvika fran prognosen beroende pa
avvikelser mellan berakningsmodell och bland annat det slutgiltiga utférandet pa
byggnadens konstruktion, framtida utomhusklimat och byggnadens verkliga anvandning.
For att berédkna forvantade energibehovet har BV2 anvéands som energiprogram.

Bostadens estimerade energiklass:

ENERGIKLASSER
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sz Version Specifik energianvandning |[_Franluftsysterax.fldde = 0,34 l/s,m?
2021 [ klimatfil:Hemse
_r'w]enm
I,300549:241 014092212
L % > = 9 = - Licens giltig t.o.m
L Vétterstadens Installationsprojektering AB (En-anvandarlicens) 20250930
E"”""’g " 202884 "o 564 Df“""{zoza-1 0-14
u"uArvesund Hus AB RARCEIS: Jonathan Lindén e Kim Fast, ML
P Nibe 5735, golvvarme, Vi utgar fran Svebys rekommendationer, 21C inomhus, Luftlackage &r 0,40 I/s/m?.
Redovisning av Primarenergital enli?(t BBR 29&2020)
Smahus i Hemse, Geografisk justeringsfaktor ar 0,90
Vi .
sttenburenvarr  Varmebatt Tappvarmy Solceller sammanvagt
korrektion
3427 o+ 000+ 436 - 0,00 Vikt.vagt = 1,80 2
Fgeo =090 PE Varme
Solfangare producerar 0,00 [kKwhin?] Summa = 3863 198 = 76,39 (kwWh/m?]
Kylenergi - -
jarkyla Kylmaskin Kylmaskin Egenprod. Solceller
vattenkrets luftkyla kyla
000 o+ 000+ 0,00 - 0,00 - 000 Vikt.fakt.* PE Kyla
Summa : 000 " 180 = 0.00 [kWh/n?]
Fastighetsel
Belysning Maskiner Flaktar Estra Solceller
elforbrukare
000 + 063  + 399 o+ 0,00 - 0,00 Vikt.fakt.el PE FastighEl
Summa = 468 B 180 = 8.42 [kWh/m?]
Primarenergital 84.81 [kWh/m?]
Godkand Krav pa Primarenergital som enligt BBR ska vara mindre 3n 95.00 [K\wh/r?]
Hustypen Smahus, Eluppvammt” har grundvarde pa 95
Hustypen Smahus, Eluppvamt” har inget pslag av stort luftfiade
Medel-U-varde 0.20 [W/m?-*C]
Godkant krav pa medel-u-varde som enligt BBR ska vara mindre an 0,30 [W/m2*C]
Max installerad eleffek for uppval 4,00 [kW]
Godkant varde pa max installerad eleffekt for varme som enligt BBR ska vara mindre 3n 450 kW]
Hustypen Smahus, Eluppvarmt' har grundvarde pa 4,50
Hustypen Smahus, Eluppvammt' har inget paslag av stort luftfiade
Inget tillagg har gjorts for stort luftfiode. Area &r for liten [123)
Verksamhetsel Extra
Maskiner Belysning elforbrukare Solceller
1318 + 1387  + 0,00 - 0,00 = Summa 27.05 [kWh/m?]
* vagt efter olika for olika aggregat om detta finns.
BV? 2021
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Version
2021

Konstruktion

| FranluftsysterMax.fléde = 0,34 I/s,m? |
[ klimatfil:Hemse |

Projektfil

00549:241014092212

i

Vatterstadens Installationsprojektering AB (En-anvandarlicens)

Licens giltig t.o.m

20250930

[Uppdrag nr

202884

Projekt

564 2024-10-14

Datum

[Kund
Arvesund H

us AB

Kunds ref.

Var ref
Jonathan Lindén "™ Kim Fast, ML

“Nibe s735, golvvarme, Vi utgar fran Svebys rekommendationer, 21C inomhus, Luftldckage &r 0,40 I/s/m?.

R
[ Total Area I[ 55 I[ 29 I[ 29 I[ 55 |[ 168 [m3 ]
| Tyngd || Medel || Medel ][ Medel || Medel | Medel | [1 |
[ U-varde 018 ][018 ][ 018 ] 0418 | 009 | wrcm]
| Fénster area [ 9 |[ 8,20 [ 1.5 |[ 3,20 [0 [ m3 ]
| Glas andel [ 95 |[ 95 |[ 95 |[ 95 |[ 95 [ %] |
| Fonster Solfaktor |[ 0,67 |[ 0,67 |[ 0,67 |[ 0,67 |[ 0,67 |- |
| Fénster U-varde [ 1 J[1 J[1 I[ 1 I[ 1 [ wrcm]
| Yttre avskuggning || Finnsej || Finnsej || Finnsej || Finnsej || Finnsej || - |
[ Inre avskuggning |[ Finnsej |[ Finnsej |[ Finnsej || Finnsej || Finnsej || - |
[ Andel direkt sol vid vinter ][ 1 I[ 1 [ 1 /[ 1 [ 1 IS
| Andel diffus sol vid vinter | 1 [ 1 I[ 1 I[ 1 I[ 1 [IE
| Temp nér vinter bérjar |[ 10 |[ 10 |[ 10 |[ 10 I[ 10 IS
| Temp nar sommar bérjar || 15 I[ 15 I[ 15 I[ 15 |[ 15 [ ]
[ Andel direkt sol vid sommar |[ 1 J[ 1 I[ 1 I[ 1 I[ 1 INE
| Andel diffus sol vid sommar || 0 [0 [0 [0 [0 [ ]
| Portar area |[ 3,40 [0 [0 [0 |
| Portar Uvérde J[ 1 J[ 1 |[ 1 [ 1 | W/ °Cm]
[ Total Golvarea (1225 |[qme | Plattamot mark
[ Total volym [ 339 ][ [m% ][ Area [ 120 ][ m7 |
| Total omslutningsarea |[ 336 [ (m3 ]| U-varde [ 0,11 ][ wrem]
[ - med bottenplatta 456 ][ [m?3 ][ Medeltemp i mark |[ 6,5 [ rc ]
[ Rumshéjd 277 [ [m] |
[ Vridning | o L1 ]
| Antal vaningsplan || 2 |[ st1 || Inre tyngd [ Medet [ [1 |
[ Area per vaningsplan |[ 61,25 ][ [m? || L&ckageluftfiode [ 1,41 [ tomsttim]]
[ Lackageluftfaktor [0 IS
BV? 2021
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sz Vérsioi Sammanstalining U-varden || Franluftsysterivlax.fldde = 0,34 I/s,m?
2021 [ klimatfil:Hemse
Projektfil
00549:241014092212
L.

U
K.

Vatterstadens Installationsprojektering AB (En-anvandarlicens)

Licens giltig t.o.m

20250930
Datum;

PPara " 502884

Projekt

564

2024-10-14

umi_\r\/(-)sund Hus AB

Kunds ref.

Jonathan Lindén

Var ref
"™ Kim Fast, ML

“Nibe s735, golvvarme, Vi utgar fran Svebys rekommendationer, 21C inomhus, Luftldckage &r 0,40 I/s/m?.

Del exkl.ytor nedan [ré]
U-varde

Del som bestar av fonster [r?]
Uvarde fonster [w/né-°C]

Del som bestar av portar [?]
Uvarde portar [w/mé-°C)

medel Uvarde exlkaldbryagor [wW/mé-°C]

Uhwarde [utan koldbryagor) [w/°C)

U for punktformiga koldbryggor [w/°C)
UA for linjara koldbryagor [W/°C)

del som bestar av k.b. med yta [n?]

UA forkoldbryggor MED YTA [W/°C]
Summa UA [wW/°C]

Um [/t °C]
summa areor (]

Tak

168 4260
9,000€-2 0,1800

9

1
3,400

1
9,000E-2 0,3649
15,12 20,07

0 0
5,100 0,2975

0 0

0 0
2022 2037
01204 0,3703

168

55

Soder vagg (Oster vigg Vaster vagg Norvdgg Botten platta

20,80 2750 51,80 120
0,1800 0,1800 0,1800 01100
8.200 1,500 3,200
1 1 1
04119 0,2224 0,2277 0,1100
11,94 6,450 1252 13,20
0 1] 0 0
0,2975 0,2975 0,2975 4,420
0 0 0 0
0 1] 0 0
12,24 6,748 1282 1762
04221 0,2327 02331
29 29 55 120

80,02

456

BVZ 2021

01468
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